Приложение № 2
к договору энергоснабжения 

от ___________г.  №______
Порядок взаимодействия Сторон при  эксплуатации приборов учета
1. Порядок допуска установленного прибора учета в эксплуатацию
1.1. Расчетный прибор учета должен быть допущен в эксплуатацию в порядке, установленном Правилами и настоящим Договором.

1.2.  Допуск расчетного прибора учета в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее месяца, следующего за датой его установки.

1.3. Допуск расчетного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченных представителей:

· Сетевой организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства Потребителя;

· Энергосбытовой организации;

· Лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации;

· Собственника прибора учета;

· Потребителя, если он не является  собственником прибора учета.

1.4. Потребитель, обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он должен направить письменную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета (далее в настоящем разделе - заявка) в адрес следующих организаций:

· Сетевой организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства к которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства Потребителя;

· Энергосбытовой организации;

1.5. Заявка должна соответствовать требованиям, определенным  Правилами, а порядок и сроки рассмотрения заявки Энергосбытовой организацией должны соответствовать порядку и срокам, установленным Правилами. 

1.6. Объем проверок  при допуске прибора учета в эксплуатацию  должен быть  не менее определенных Правилами, а если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.

1.7. В процессе проведения мероприятий по допуску прибора учета в эксплуатацию составляется  Акт допуска прибора учета в эксплуатацию, который подписывается уполномоченными представителями  лиц, участвующих в допуске  прибора учета. Для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ по итогам процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного (подключенного) через измерительные трансформаторы, составляется паспорт-протокол  в соответствии с Правилами.

1.8. Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и (или) о техническом регулировании к прибору учета и (или) к правилам его установки, и (или) требований, установленных настоящим разделом, то в допуске в эксплуатацию такого прибора учета отказывается с указанием причин отказа. Устранение нарушений в таком случае должно осуществляться за счет лица, осуществившего установку прибора учета.

1.9. По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба  и (или) знаки визуального контроля.

1.10. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию оформляется на срок, не превышающий даты поверки прибора учета, а в случае подключения через измерительные трансформаторы - даты ближайшей поверки любого измерительного прибора, входящего в состав измерительного комплекса.

2. Порядок проверки прибора учета
2.1. Плановые проверки приборов учета осуществляются СО, к объектам электросетевого хозяйства которой непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, в отношении которых установлены подлежащие проверке расчетные приборы учета, на основании плана-графика проведения проверок расчетных приборов учета.

2.2. Основанием для проведения СО внеплановой проверки приборов учета является:

2.2.1. Полученное от Энергосбытовой организации заявление о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета, но не более чем 10 процентов точек поставки, планируемых сетевой организацией к проверке в соответствии с указанным планом-графиком в этом же расчетном периоде; п.173
2.2.2. Полученное от Потребителя заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;
2.2.3. Выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета перед его демонтажем, осуществляемым в порядке, установленном Правилами; п.173
2.2.4. Непредставление Потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд (посл.абз.п.166 Правил).
2.3. Проверки расчетных приборов учета осуществляются СО. Энергосбытовая организация вправе участвовать в проведении проверок расчетных приборов учета (п.174, 175 Правил) Проверка расчетных приборов учета включает визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств Потребителя и схем соединения расчетных приборов учета, проверку соответствия расчетных приборов учета требованиям Правил, проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учета. Указанная проверка должна проводиться не реже 1 раза в год и  не чаще 1 раза в месяц, и может проводиться в виде инструментальной проверки.

2.4.  Настоящий порядок применим при проведении проверки расчетного прибора учета перед его демонтажем.
3. Требования, предъявляемые к эксплуатации прибора учета, в том числе по обеспечению поверки прибора учета по истечении установленного для него межповерочного интервала, а также порядок определения лица, ответственного за эксплуатацию прибора учета
3.1. Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета. При этом под эксплуатацией прибора учета для целей настоящего Договора понимается выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки.

3.2.  Ответственность за эксплуатацию расчетных приборов учета, установленных в границах электрических сетей Потребителя, либо находящихся на балансе Потребителя, несет  Потребитель. При эксплуатации расчетных приборов учета Потребитель обязуется выполнять рекомендации заводов-изготовителей и требования технических регламентов.
3.3.   Ответственность за поверку расчетных приборов учета, а в случаях, предусмотренных Правилами, измерительных трансформаторов, установленных в границах электрических сетей Потребителя, либо находящихся на балансе Потребителя, несет  Потребитель. 
3.3.1. В случае окончания срока поверки расчетных приборов учета, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, Энергосбытовая организация для определения объема отпуска электрической энергии (мощности) Потребителю  вправе применять предусмотренные Правилами расчетные способы.
3.4.  Ответственное за эксплуатацию приборов расчетного учета  лицо назначается из числа электротехнического персонала распоряжением, подписанным уполномоченным представителем Потребителя. Такое распоряжение направляется  в Энергосбытовую организацию не позднее  5 (Пяти) рабочих дней после его подписания.
4. Порядок определения прибора учета (приборов учета), показания которого (которых) в соответствии с Правилами используются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии, за которые осуществляется оплата по Договору
4.1. Приборы учета, показания которых в соответствии с Правилами  используются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности), объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии (мощности),  за которые осуществляется оплата, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, требованиям Правил, в том числе по классу точности приборов учета, и быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим Договором и Правилами порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
4.2. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности Потребителя и владельца электрических сетей, имеющих общую с Потребителем границу балансовой принадлежности, а  также в иных местах, определяемых Правилами с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Потребителя прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между Потребителем и владельцем электрических сетей, имеющего общую с Потребителем границу балансовой принадлежности, прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления электрической энергии Потребителя, может быть установлен в границах электрических сетей владельца электрических сетей, имеющего общую с Потребителем границу балансовой принадлежности.

4.3. Если приборы учета соответствуют требованиям Правил и расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности Потребителя, то выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из следующих критериев (в порядке убывания приоритета): 


в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места его установки до точки поставки (при номинальных токах и напряжениях). Величина потерь электрической энергии определяется в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии (мощности) при ее передаче; 



при равных величинах потерь электрической энергии (мощности) от места установки такого прибора учета до точки поставки в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий минимальную величину погрешности измерительного канала. Погрешность измерительного канала определяется в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии (мощности) при ее передаче; 

при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, позволяющий измерять почасовые объемы потребления (производства) электрической энергии, в том числе входящий в измерительный комплекс; 

при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной информационно-измерительной системы учета.

5.  Порядок сообщения о выходе прибора учета из строя, его утрате
5.1.  Потребитель обязан сообщить в письменном форме  о выходе расчетного прибора учета из строя или его утрате, субъектам, указанным в п.1.4. настоящего Приложения к Договору, в срок не позднее дня, следующего за днем обнаружения указанных в настоящем пункте обстоятельств.

5.2.  Срок восстановления  расчетного прибора учета в случае выхода его из строя или его утраты составляет не более  10 (Десяти) рабочих дней  с момента выхода его из строя.
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